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UK-TS-2026-007

OPaOS trafostanice

Prevádzkovateľ Ukážková dielňa, s. r. o.

Adresa objektu Poľná 12, 900 01 Ukážkovo

Objekt Kiosková trafostanica TS-UK

Technik Ján Ukážka · osvedčenie UK-0001

Dátum 18. 5. 2026

Prístroj MegaTest UK-100 · kalibrácia do 1. 6. 2026

Predpisy vyhl. 508/2009, STN EN 61936-1, STN EN 60076

Merania a kontrola

Bod Namerané Limit Výsledok

Rz uzemnenia TS 2,1 Ω ≤ 5 Ω vyhovuje

PE nádoby transformátora 0,12 Ω ≤ 1 Ω vyhovuje

Izolácia NN strany 70 MΩ ≥ 1 MΩ vyhovuje

Olej / štítok bez úniku vizuálne vyhovuje

Záver
Trafostanica je schopná bezpečnej prevádzky.
Ďalšia odborná prehliadka a odborná skúška: máj 2027.
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